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第７ ハロゲン化物消火設備の技術基準 

Ⅰ 共通事項 

 1 消火剤の成分等 

⑴ 消火剤は，消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令（昭和39年

自治省令第28号）第5条及び第6条に適合するもので，規則第20条第4項第

2号の規定によること。 

⑵ 防火対象物の用途に応じて設置できる放出方式及び消火剤の種別は，

次表によること。なお，ハロン2402，ハロン1211又はハロン1301は，別

記1「ハロン消火剤の使用について」に基づき使用ができるものであるこ

と。★ 

 

2 ガス充てん比 

   貯蔵容器の充てん比は，規則第20条第4項第3号の規定によること｡ 

 3 ハロンガス貯蔵容器等 

   貯蔵容器等は，規則第20条第4項第4号から第6号の2まで，第8号及び第9号

並びに昭和51年消防庁告示第9号及び平成7年消防庁告示第1号の規定によ

るほか，次によること｡ 

⑴ 第6不活性ガス消火設備の技術基準Ⅰ3⑴及び⑵の規定によること。 

⑵ 加圧用ガス容器は，ハロンガス貯蔵容器の直近に設置されていること。

◆ 

4  貯蔵ガス量 

   ハロゲン化物消火剤の貯蔵容器等に貯蔵する消火剤の量は，規則第20条

第3項の規定によるほか，第6不活性ガス消火設備の技術基準Ⅱ2⑵ウ及びエ

並びに同Ⅲ1の規定を準用すること。★ 

なお，準用規定中の「規則第19条第4項第3号」を「規則第20条第3項第3

号」に，「規則第19条第4項第1号及び第2号」を「規則第20条第3項第1号及
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び第2号」に，「規則第19条第4項第1号ロ」を「規則第20条第3項第1号ロ」

に読み替えるものとする。 

 5 配管，管継手及び弁 

   配管，管継手及び弁類等は，規則第20条第4項第7号，第10号及び第11号に

よること。  

 6 安全装置等 

   容器弁，安全装置，放出弁及び破壊板は，認定品を使用すること。★ 

7 ハロゲン化物消火設備の設置種別等  

⑴ 火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所は，固定式のハロゲ

ン化物消火設備を，その他の場所は，固定式又は移動式（ハロン2402，

ハロン1211及びハロン1301に限る。）のハロゲン化物消火設備を設ける

こと。 

⑵ 火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所の取扱いは，第5泡消

火設備の技術基準Ⅰ8⑵の例によること。★ 

 8 耐震措置 

   規則第20条第4項第18号の規定により，第2屋内消火栓設備の技術基準2⑺

の規定を準用すること。★ 

 9 圧力損失計算 

消火剤放射時の圧力損失計算は，別記2「消火剤放射時の圧力計算」によ

ること。◆ 

10 令第32条の特例基準 

   第6不活性ガス消火設備の技術基準Ⅰ⑾の規定によること。 

Ⅱ 固定式（全域放出又は局所放出方式）の消火設備 

 1 共通事項 

⑴ 選択弁（分岐弁） 

    選択弁（分岐弁）は，規則20条第4項第10号及び平成7年消防庁告示第2

号の規定によるほか，第6不活性ガス消火設備の技術基準Ⅱ1⑵アからオ

までの規定を準用すること｡★ 

⑵ 制御盤 

    制御盤は，規則第20条第4項第14号の2及び平成13年消防庁告示第38号

の規定によるほか，第6不活性ガス消火設備の技術基準Ⅱ1⑶アからウま

での規定を準用すること｡★ 

⑶ 起動装置は，規則第20条第4項第12号，第12号の2，第14号及び平成13

年消防庁告示第38号の規定によるほか，第6不活性ガス消火設備の技術基

準Ⅱ1⑷の規定を準用すること｡★ 

ア ハロン2402，ハロン1211又はハロン1301を放射するものにあっては，

手動式とすること。ただし，第6不活性ガス消火設備の技術基準Ⅱ1⑷

アに掲げる場所は，自動式と手動式の切替方式とすること。★ 
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イ HFC-23又はHFC-227eaを放射するものにあっては，原則として自動式

とすること。★ 

ウ 手動式の起動装置は，第6 不活性ガス消火設備の技術基準Ⅱ1⑷エ

（(キ)を除く。）の規定を準用すること｡★ 

エ 自動起動装置は，第6不活性ガス消火設備の技術基準Ⅱ1⑷オの規定

を準用すること｡ただし，(ウ)の規定について，ハロン1301を放射する

もので，立体駐車場等人命危険のおそれのない場合は，この限りでな

い。★ 

⑷ 貯蔵容器等の設置場所 

    貯蔵容器等の設置場所は，規則第20条第4項第4号の規定によるほか，

第6不活性ガス消火設備の技術基準Ⅱ1⑸の規定を準用すること｡★ 

⑸ 貯蔵容器等の開放装置 

    貯蔵容器等の開放装置は，規則第20条第4項第4号イ，第6号の2及び第

12号の規定によるほか，第6不活性ガス消火設備の技術基準Ⅱ1⑹の規定

を準用すること｡★ 

⑹ 音響警報装置 

    音響警報装置は，規則第20条第4項第13号及び平成7年消防庁告示第3号

の規定によるほか，第6不活性ガス消火設備の技術基準Ⅱ1⑺アからオま

での規定を準用すること｡★ 

⑺ 排出措置 

    ハロゲン化物消火設備を設置した場所には，第6不活性ガス消火設備の

技術基準Ⅱ1⑻ア及びイにより，その放出された消火剤及び燃焼ガスを安

全な場所に排出するための措置を講ずること。ただし，ア(ウ)の規定に

ついては，「10分の1」を「100分の1」に読み替える。★ 

⑻ 非常電源 

    非常電源は規則第20条第4項第15号の規定によるほか，第23非常電源設

備の技術基準によること。★ 

⑼ 操作回路，音響警報装置回路及び表示灯回路の配線は，規則第20条第4 

項第15号の規定，常用電源回路の配線は，電気工作物に係る法令の規定

によるほか，第6不活性ガス消火設備の技術基準Ⅱ1⑽の規定を準用する

こと。 

2 全域放出方式 

⑴ 防護区画の構造等 

    防護区画は，令第17条第1号及び規則第20条第4項第2号の4の規定によ

るほか，第6不活性ガス消火設備の技術基準Ⅱ2⑴の規定を準用すること｡

★ 

    ただし，ハロン2402，ハロン1211又はハロン1301を放射するものにあ

っては，規則第20条第4項第2号の4の規定における開口部の構造は，次に
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よること。 

ア 規則第20条第4項第2号の4 において準用する規則第19条第5項第4号

イ(ロ)の開口部には，電子計算機室等開口部が常時閉鎖して使用され

ることが明らかな開口部は含まなくてもよいものであること。 

イ 規則第20条第4項第2号の4において準用する規則第19条第5項第4号

イ(ハ)の規定において，前アの開口部は除くことができるものである

こと。◆ 

⑵ 噴射ヘッド 

    噴射ヘッドは，規則第20条第1項及び平成7年消防庁告示第7号の規定に

よるほか，認定品を使用すること。★ 

⑶ 保安のための措置 

    保安のための措置は，規則第20条第4項第14号の規定によるほか，第6

不活性ガス消火設備の技術基準Ⅱ2⑷ア～カ（HFC-23，HFC-227ea又はFK 5 

- 1 -12を放射するものにあっては，アを除く。）の規定を準用すること。

★ 

     なお，準用規定中の「不活性ガス」を「ハロゲン化物」に読み替える

ものとする。 

3 局所放出方式 

⑴ 貯蔵する消火剤の必要量 

ア 貯蔵する消火剤は規則第20条第4項第2号の3の規定によることとし，

規則第20条第3項第2号により算出された量以上とすること。 

イ アに掲げる場合以外の場合は，規則第20条第3項第3号の規定による

こと。 

⑵ 噴射ヘッド 

    噴射ヘッドは，規則第20条第2項及び平成7年消防庁告示第7号の規定に

よるほか，認定品を使用すること。★ 

Ⅲ HFC-23，HFC-227ea又はFK 5 - 1 -12を放射するハロゲン化物消火設備の 

基準 

  HFC-23，HFC-227ea又はFK 5 - 1 -12を放射するハロゲン化物消火設備の基

準は，Ⅰ及びⅡによるほか，次によること。 

 1 消火剤 

⑴ 消火剤の純度は，99.6％以上であること。◆ 

⑵ 放出消火剤量 

    放出消火剤量は，第6不活性ガス消火設備の技術基準Ⅲ1の規定を準用

すること。★ 

    なお，準用規定中の「規則第19条第4項第1号ロ」は「規則第20条第3項

第1号ロ」に読み替えるものとする。 

 2 選択弁 
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   貯蔵容器から噴射ヘッドまでの間に複数の選択弁を設ける場合は，第6不

活性ガス消火設備の技術基準Ⅲ2の規定を準用する。◆ 

3 配管 

   起動容器と貯蔵容器の間の配管は，第6不活性ガス消火設備の技術基準Ⅲ

3の規定を準用すること。◆ 

 4 防護区画 

   防護区画は，第6不活性ガス消火設備の技術基準Ⅲ4（⑴を除く。）の規

定を準用するほか，次によること。 

   消火剤の放出時，規則第20条第4 項第16号の2 に規定する防護区画内の

過度の圧力上昇を防止する措置とは，各消火剤ごとに，次式により算出し

た避圧口を設けることとする。 

⑴ HFC-23 

Ａ＝2730・Ｑ／√（Ｐ－ΔＰ） 

Ａ：避圧口の開口面積〔㎠〕 

Ｑ：噴射ヘッドからの最大流量〔kg ／ s〕 

Ｐ：防護区画の許容圧力〔Pa〕 

ΔＰ：ダクトの損失〔Pa〕 

⑵ HFC-227ea 

Ａ＝1120・Ｑ／√（Ｐ－ΔＰ） 

⑶ FK 5 - 1 -12 

Ａ＝580・Ｑ／√（Ｐ－ΔＰ） 

 5  保安措置 

   規則第20条第4項第14号ロの規定により，Ⅱ2⑷及び第6不活性ガス消火設

備の技術基準Ⅲ5の規定を準用すること。★ 

Ⅳ 移動式の消火設備 

  移動式のハロゲン化物消火設備については，令第17条第1項第3号及び第4 

号，規則第20条第3項第4号及び第5項並びに昭和51年消防庁告示第2号の規定

によるほか，第6不活性ガス消火設備の技術基準Ⅳ1から3の規定を準用するこ

と。★ 

Ⅴ 冷凍室又は冷蔵室に対する特例基準 

  第6不活性ガス消火設備の技術基準基準Ⅵの規定を準用する。◆ 

Ⅵ 総合操作盤 

  第25の2総合操作盤の技術基準によること｡ 

Ⅶ ハロゲン化物消火設備の任意設置（令第13条第1項に掲げる用途に供する 

部分以外に設置する場合）に関する基準 ◆ 

 1  消火剤は，ハロン1301とすること。 

 2  設置する防火対象物の制限 

 ハロゲン化物消火設備は，原則として，次に掲げる場所に設置すること
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ができる。 

⑴ 電子計算機室，データープリント室その他これらに類する室 

⑵ 機械換気設備を設ける機械室，ポンプ室，エレベーターの機械室その

他これらに類する室 

⑶ 放射線源を使用し，貯蔵し又は取り扱う室 

⑷ 工場，作業所において生産又は加工を行う室（床面積300㎡以下ごとに

不燃材料で区画された部分に限る。） 

⑸ 物品を貯蔵する室（金庫室，書庫，Ｘ線フィルム等の貴重品を収納す

る室等。）及び一般事務室（床面積200㎡以下ごとに不燃材料で区画され

た部分に限る。） 

⑹ 宝石，毛皮，貴金属その他これらに類する高価な物品を展示し，又は

販売する室 

⑺ 重要文化財その他これに準ずる物品を格納し又は展示する室 

⑻ 中央管理室，防災センターその他これらに類する室 

⑼ 照明装置室等電気設備がある室 

3  設置基準 

   Ⅰ及びⅡ中のハロン1301に係る規定によるほか，次によること。 

⑴ 放出方式 

    原則として全域放出方式とすること。 

⑵ 貯蔵容器等の設置場所 

    Ⅱ1⑷によること。ただし，次の各号に適合するときは，防護区画内に

設けることができる。 

ア 不燃材料で区画された専用室（床面から天井裏まで区画されている

こと。）に設けること。ただし，防護区画の床面積が200㎡未満で，消

火剤貯蔵容器ごとに不燃材料（鋼板のときは厚さ1.6mm以上）で造られ

たボックスに格納し，かつ，同ボックス内にガス漏れを検知し警報を

発する装置を設けるときは，この限りでない。 

イ 当該防護区画は，不特定の者の出入する室及び火源施設のある室以

外の場所とすること。 

ウ 居室の場合は，直接外気に開放された有効な換気が図られているこ

と。 

エ 不燃材料で区画された部分の開口部に常時閉鎖式又は鍵による開放

装置付の防火設備である防火戸を設けること。 

⑶ 保安のための措置 

    Ⅱ2⑷によるほか，次によること。 

    ２に掲げる場所に人がいないことを確認するため，各室の出入口に，

次のいずれかの装置を設けること。 

ア モニターテレビ 
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イ 人の在，不在を明示する表示灯 

ウ 起動装置のある場所から区画内の人の在，不在が明確に視認できる

のぞき窓 

エ 出入口が1の場合は，人の在，不在の表札 

4  その他 

   法第17条の3の2の規定による設置した旨の届出及び検査，法第17条の3 

の3の規定による点検並びに法第17条の14の規定による工事着手の届出の

規定は，Ⅶの基準に適用する。 
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