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（目的） 

第１条 この要綱は、法令その他の規定に定めがあるもののほか、浄化槽の設置及び設

置後の維持管理等について、必要な事項を定めることにより、生活環境の保全及び公

衆衛生の向上に寄与することを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

 （１）浄化槽 浄化槽法（昭和５８年法律第４３号。以下「法」という。）第２条第 

１号に規定する浄化槽（以下「浄化槽」という。）及び法第３条の２第２項又は 

浄化槽法を改正する法律（平成１２年法律第１０６号）附則第２条の規定により 

浄化槽とみなされるもの（以下「みなし浄化槽」という。）をいう。 

 （２）排水設備 トイレ、台所、浴室等から排出されるし尿及び雑排水（みなし浄化 

   槽にあってはし尿に限る。）を浄化槽又はみなし浄化槽（以下「浄化槽等」とい 

う。）本体に流入させ、又は浄化槽等で処理した汚水を放流するための管きょ、 

ますその他の排水施設をいう。 

２ 前項に規定するもののほか、この要綱において使用する用語は、法において使用す 

 る用語の例による。 

（設置等の届出） 

第３条 浄化槽の設置等の手続きについては次のように定める。 

 （１）法の規定に基づく手続き 

   ア 法第５条第１項の規定により浄化槽を設置しようとする者（以下「浄化槽設 

置者」という。）は、浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等に関する 

省令（昭和６０年厚生省・建設省令第１号。以下「共同省令」という。）第３ 

条第１項の浄化槽設置届出書に別表第１に規定する書類等を添付し、市長に提 

出すること。 

   イ 法第５条第１項の規定により浄化槽の構造又は規模の変更をしようとする 

者は、共同省令第４条第１項の浄化槽変更届出書に別表第１に規定する書類 

等を添付し、市長に提出すること。 

 （２）建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「基準法」という。）の規定に 

基づく手続き 

ア 基準法第６条第１項（同法第８７条第１項において準用する場合を含む。） 

の規定による建築確認申請又は同法第１８条第２項（同法第８７条第１項にお 

いて準用する場合を含む。）の規定による計画通知において浄化槽を設置しよ 

うとする者は、当該建築確認申請書又は計画通知書に、下関市建築基準法施行 

細則第１２条のし尿浄化槽調書を添付し、建築主事に提出すること。 

   イ 建築工事の完了前に新たに浄化槽を設置する場合又は浄化槽の構造若しくは 

    規模の変更をする場合は、あらかじめ建築主事に申請すること。 

（浄化槽法定検査の依頼） 

第４条 浄化槽設置者は、前条第１号アによる届出及び第２号アによる申請をするとき 

 は、社団法人山口県浄化槽協会所定の浄化槽法定検査依頼書（第７条検査）の写しを 

 添付すること。 

（審査結果の通知） 

第５条 市長は、第３条第１号アによる浄化槽設置届出書及び同条同号イによる浄化槽 

 変更届出書を受理したときは、第６条から第９条に照らし、適当な場合には、浄化槽 

 設置届出書等受理書（様式第１号）を届出者に交付するものとする。 

（設置場所の基準） 

第６条 浄化槽設置者は、次の各号に留意し、適切な措置を講ずること。 

 （１）浄化槽は、一つの建築物（同一の敷地内に二以上の建築物がある場合において 

   は、これらの建築物を一つの建築物とみなす。）の敷地には、２基以上設置して 

   はならない。ただし、地形等の状況により、やむを得ない場合は、この限りでな 
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い。 

 （２）浄化槽は、保守点検、清掃等が困難な場所に設置してはならない。 

（処理対象人員の算定） 

第７条 浄化槽の処理対象人員の算定は、日本工業規格「建築物の用途別によるし尿浄

化槽の処理対象人員算定基準」の定めによるものとする。 

（放流水の放流場所） 

第８条 浄化槽の放流水（以下「放流水」という。）は、生活環境の保全及び公衆衛生 

 上支障がなく、かつ、水利使用に影響を及ぼさない水路等に放流しなければならない。 

２ 水の使用を目的とした水路等に放流しようとする者は、あらかじめその所有者又は 

 管理者と協議を行うこと。 

（放流水の地下浸透） 

第９条 周辺に河川又は水路等の有効な放流先のない場合、放流水の地下浸透は、屎尿 

浄化槽及び合併処理浄化槽の構造方法を定める件（昭和５５年７月１４日建設省告示 

第１２９２号。）第５の２によるもののみこれを認める。 

（浄化槽設置の工事） 

第１０条 浄化槽工事は、法第２１条の規定による登録を山口県知事に行なっている浄 

 化槽工事業者又は法第３３条の規定による届出を山口県知事に行なっている特例浄化 

 槽工事業者（以下「浄化槽工事業者等」という。）が行なわなければならない。 

２ 浄化槽工事業者等は、工事終了後、浄化槽管理者に浄化槽の使用に関する注意事項

を説明すること。 

（施工基準） 

第１１条 浄化槽工事に当たっては、法第６条の規定による浄化槽工事の技術上の基準 

 を守るほか、次の各号を遵守すること。 

 （１）槽内に雨水等が流入しないように必要な措置を講じなければならない。 

（２）騒音、振動、悪臭等によって近隣に迷惑を与えないような措置を講じなければ

ならない。 

（３）槽のかさ上げをする場合は、原則として高さを 30cm以下にすること。ただし、 

鉄筋コンクリート造のピットを設置し、ピット上面に縞鋼板製等の蓋及びピット 

内に排水設備を設ける場合は、30cmを超えることができるものとする。 

 （４）浄化槽の上部を駐車場として利用する場合や、浄化槽上部を車両が通る場合は、 

   浄化槽に直接荷重がかからない構造にすること。また、マンホール蓋は、耐荷重 

用のものとすること。 

 （５）浄化槽の付近には、保守点検及び清掃に使用できる水栓等を近くに設けること。 

（使用開始の報告） 

第１２条 浄化槽の使用を開始したときは、法第１０条の２第１項の規定により使用開 

始の日から３０日以内に浄化槽使用開始報告書（様式第２号）を市長に提出すること。 

なお、処理対象人員が５０１人槽以上の浄化槽の場合は、技術管理者を浄化槽使用開 

始報告書に記入すること。 

（技術管理者の変更） 

第１３条 技術管理者を変更したときは、法第１０条の２第２項の規定により変更から 

 ３０日以内に浄化槽技術管理者変更報告書（様式第３号）を市長に提出すること。 

（浄化槽管理者の変更） 

第１４条 浄化槽管理者に変更があったときは、法第１０条の２第３項の規定により新 

たな浄化槽管理者は、変更の日から３０日以内に浄化槽管理者変更報告書（様式第４ 

号）を市長に提出すること。 

（使用の休止の届出等） 

第１５条 浄化槽の使用の休止に当たって当該浄化槽の清掃をしたときは、法第１１条

の２第１項の規定により、環境省関係浄化槽法施行規則（昭和５９年厚生省令第１７

号。以下「令」という。）第９条の３の浄化槽使用休止届出書を市長に提出すること

ができる。 
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２ 前項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽の使用を再開したとき又は当該

浄化槽の使用が再開されていることを知ったときは、法第１１条の２第２項の規定に

より、当該浄化槽の使用を再開した日又は当該浄化槽の使用が再開されていることを

知った日から３０日以内に、令第９条の４の浄化槽使用再開届出書を市長に提出しな

ければならない。 

（廃止の届出） 

第１６条 浄化槽の使用を廃止したときは、法第１１条の３の規定により、その日から

３０日以内に令第９条の５の浄化槽使用廃止届出書に、廃止した浄化槽の場所を示す

付近の見取り図を添付し市長に提出しなければならない。 

（浄化槽の維持管理） 

第１７条 浄化槽管理者は、法第１０条第１項の規定により浄化槽の保守点検及び清 

 掃を行い、法第７条及び第１１条の規定により水質等に関する検査を受けなければ 

 ならない。 

（保守点検） 

第１８条 浄化槽の保守点検は、法第８条の規定により浄化槽の保守点検の技術上の 

 基準に従い、浄化槽の使用開始の直前から行なわなければならない。 

２ 浄化槽管理者は、自らが保守点検を行なうことができない場合は、下関市浄化槽 

 保守点検業者の登録等に関する条例（平成１７年２月１３日下関市条例第２０１号。 

以下「条例」という。）の規定による登録を受けた保守点検業者（以下「浄化槽保守 

点検業者」という。）に委託しなければならない。 

（清掃） 

第１９条 浄化槽の清掃は、法第９条の規定により浄化槽の清掃の技術上の基準に従い、 

年１回以上行なわなければならない。ただし、全ばっ気方式の浄化槽については、お 

おむね６月に１回以上行なわなければならない。 

２ 浄化槽管理者は、自らが清掃を行なうことができない場合は、条例の規定による許 

可を受けた清掃業者（以下「浄化槽清掃業者」という。）に委託しなければならない。 

（清掃の通知） 

第２０条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検の結果、清掃の必要が認められる 

ときは、浄化槽清掃通知書（様式第５号）により浄化槽清掃業者に通知すること。た 

だし、当該浄化槽保守点検業者が浄化槽清掃業者を兼ねており、当該浄化槽の清掃業 

務について受託したときは、清掃の通知を要しないものとする。 

（保守点検・清掃の記録） 

第２１条 浄化槽管理者は、令第５条第２項の規定によりみなし浄化槽の保守点検につ

いてはみなし浄化槽保守点検記録表（様式第６号）、浄化槽の保守点検については浄

化槽保守点検記録表（様式第７号）、清掃業務については浄化槽清掃記録表（様式第

８号）により記録を作成しなければならない。ただし、保守点検を浄化槽保守点検業

者に或いは清掃を浄化槽清掃業者に委託したときは、当該委託を受けた浄化槽保守点

検業者及び浄化槽清掃業者（以下「浄化槽維持管理業者」という。）が、保守点検又

は清掃の記録を作成し、浄化槽管理者に交付しなければならない。 

２ 前項の規定による保守点検又は清掃の記録は、３年間保存しなければならない。 

（契約書の作成） 

第２２条 浄化槽維持管理業者は、浄化槽管理者より保守点検及び清掃の業務（以下「業 

務」という。）を受託したときは、契約書を作成するよう努めなければならない。 

（保守点検・清掃に関する報告） 

第２３条 浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検又は清掃の実施について、次のとおり市 

長に報告しなければならない。 

（１）浄化槽の使用開始に当たっては、第１２条に規定する浄化槽使用開始報告書を 

 提出の際に、浄化槽保守点検・清掃に関する報告書（様式第９号）を提出する 

こと。 

 （２）浄化槽の保守点検業務又は清掃業務を担当する浄化槽維持管理業者を変更した 



 6 

ときは、そのつど浄化槽保守点検・清掃に関する変更報告書（様式第１０号）を 

提出すること。 

（委託契約締結状況の報告） 

第２４条 浄化槽維持管理業者は、業務の委託契約を締結、終了又は解約したときは、 

その状況を浄化槽保守点検・清掃業務委託契約の締結状況について（様式第１１号）、 

浄化槽保守点検・清掃契約連絡票（新規契約）（様式第１２号）及び浄化槽保守点検・ 

清掃契約連絡票（契約解除）（様式第１３号）により市長に報告すること。 

２ 前項の規定による報告は、毎月１０日までに、その前月中に締結、終了又は解約し 

 た業務の委託契約について行なうこと。 

（保守点検・清掃の実施報告） 

第２５条 浄化槽維持管理業者は、業務の実施状況について浄化槽保守点検実施状況報 

告書（様式第１４号）、浄化槽清掃実施状況報告書（様式第１５号）及び浄化槽汚泥 

収集運搬記録表（様式第１６号）により報告すること。 

２ 前項の規定による報告は、毎年４月から９月までに実施した業務の状況については 

１０月１０日までに、１０月から翌年３月までに実施した業務の状況については４月 

 １０日までに行なうこと。 

（水質等に関する検査） 

第２６条 浄化槽管理者は、法第７条の規定により浄化槽の使用開始後３ヶ月を経過し 

 た日から５ヶ月間に、指定検査機関が行なう水質等に関する検査を受けなければなら 

ない。また、法第１１条の規定により毎年１回、指定検査機関が行なう水質等に関す 

る検査を受けなければならない。 

（法定検査にかかる改善等） 

第２７条 市長は、前条の規定により実施された水質等に関する検査の結果、当該浄化 

槽について改善等を要するときは、浄化槽管理者及び浄化槽維持管理業者に対し、浄 

化槽の適正な維持管理について（指導）（様式第１７号）により通知するものとする。 

２ 浄化槽管理者及び浄化槽維持管理業者は、前項の規定により改善等に関する通知を 

 受けたときは、速やかに改善等を要する事項について改善を施し、完了後浄化槽の改 

善に関する報告書（様式第１８号）を市長に提出すること。 

３ 市長は、前項の規定による当該浄化槽の改善が不適正であると認めたときは、法第 

１２条第１項の規定により浄化槽管理者又は浄化槽維持管理業者に対し、改善の勧告 

を行なうものとする。 

（報告の徴収） 

第２８条 市長は、前条第２項の規定によるもののほか、必要があると認めるときは、 

 法第５３条第１項第１号、第３号から第６号までに掲げる者に対し、保守点検若しく 

は、清掃又はその他浄化槽の維持管理に関し報告の徴収を行なうものとする。 

２ 前項の規定により報告の徴収の通知を受けた者は、市長に対し速やかに報告するこ 

と。 
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別表第１ 

 浄化槽設置届出書等添付書類 

添 付 書 類 等 
提出部数 

設置届 建築確認 

(1) 付近の見取図 ３部 ２部 

(2) 建築物の平面図（床面積の算定式が記入されたもの。） ３部 ２部 

(3) 配管図 ３部 ２部 

(4) 認定書 ３部 ２部 

(5) 型式適合認定書（浄化槽構造図） ３部 ２部 

(6) 評定書 ３部 ２部 

(7) 浄化槽法定検査（法第７条）依頼書の写し ３部 ２部 

(8) その他市が指定する書類 ３部 ２部 

 

 

 

附  則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１７年２月１３日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日の前日までに、浄化槽の設置等に関する指導要綱の規定により

なされた手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。 

附  則 

 この要綱は、平成１８年２月１日から施行する。 

  附  則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附  則 

  この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附  則 

  この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

   附  則 

 （施行期日）  

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式第５号及び様式第１８号による

用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。 

 



様式第１号（第５条関係）

浄化槽設置届出書等受理書

年 月 日

様

下関市長 □印

浄化槽法第５条第１項の規定による、浄化槽の設置、構造・規模の変更の届

出を受理いたしました。

１．使用開始した時は、使用開始報告書を提出してください。

２．浄化槽の保守点検と清掃をしてください。

３．浄化槽を設置した方は、使用開始から３ヶ月を過ぎた日から５ヶ月の間に

水質検査を受けてください。

４．１年に１回の定期水質検査を受けてください。（検査機関㈳山口県浄化槽協

会）

５．十分な維持管理に努めてください。

６．浄化槽の構造や規模を変更する場合は、「浄化槽変更届出書」を提出してく

ださい。

７．家の売買や賃貸借により、浄化槽の所有者や管理者に変更があったときは

廃棄物対策課又は総合支所各担当窓口までご連絡ください。

設 置 場 所

届 出 年 月 日

浄 化 槽 番 号

浄化槽の型式及び人槽 （ 人槽）

浄化槽の処理方式



様式第２号（第１２条関係）

浄化槽使用開始報告書

年 月 日

下 関 市 長 様

浄化槽管理者

住所

氏名

（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

浄化槽の使用を開始したので、浄化槽法第１０条の２第１項の規定により報告します。

添付書類

浄化槽法第１０条第２項の政令で定める規模の浄化槽にあっては、技術管理者の資

格を証する書類

注１ 「技術管理者氏名」欄は、浄化槽法第１０条第２項の政令で定める規模（５０１

人槽以上）の浄化槽の場合に限り記入すること。

浄化槽の規模 人槽

設 置 場 所

設置の届出年月日 年 月 日

使用開始年月日 年 月 日

技術管理者氏名



様式第３号（第１３条関係）

浄化槽技術管理者変更報告書

年 月 日

下 関 市 長 様

浄化槽管理者

住所

氏名

（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

浄化槽技術管理者を変更したので、浄化槽法第１０条の２第２項の規定により報告し

ます。

添付書類

技術管理者の資格を証する書類

設 置 場 所

技術管理者氏名

変 更 前

変 更 後

変更年月日 年 月 日



様式第４号（第１４条関係）

浄化槽管理者変更報告書

年 月 日

下 関 市 長 様

浄化槽管理者

住所

氏名

（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

浄化槽管理者に変更があったので、浄化槽法第１０条の２第３項の規定により報告し

ます。

注１ 「変更前の浄化槽管理者氏名」欄は、法人にあってはその名称及び代表者の氏名

を記入すること

設 置 場 所

変更前の浄化槽

管理者氏名

変更年月日 年 月 日



様式第５号（第２０条関係）

浄化槽清掃通知書

年 月 日

浄化槽管理者

(浄化槽清掃業者)

様

浄化槽保守点検業者

住所

氏名

設置場所

浄化槽管理者(設置者)

年 月 日保守点検の結果、浄化槽清掃の必要が認められるので、浄化槽を

清掃されるよう通知いたします。



様式第６号（第２１条関係）

みなし浄化槽保守点検記録表

①欄は「０ 正常です １ 調整しました ２ 部品の交換等の改善を行いました ３ 要観察、次回の保守点検まで様子を見ます ４ 部品の交

換、修理等の改善が必要です」 のうちから該当する数字を記入。

②欄は、①欄に１～４を記入したものについて、現状又は改善内容を記入。

施設名称 浄化槽のメーカー・型式

建築物用途 処理方式

浄化槽設置場所 保守点検業者

浄化槽管理者

浄化槽管理者住所

浄化槽管理士

前回の点検日時 年 月 日 時 処理対象人員 人槽

点検日時 年 月 日 時 ① ②

点

検

項

目

腐

敗

タ

ン

ク

一次

処理

スカム スカムの厚さは正常か

汚泥 汚泥の厚さは正常か

二

次

処

理

送排気 通気は良好か

散水ろ床 散水といに異常はないか

平面酸化床 均等に流水しているか

生物 ろ床生物に異常はないか

単純ばっ気 ばっ気状態は正常か

沈
澱
分
離
室
を
有
す
る
も
の

沈澱分離室 スカムや浮遊物の異常はないか

ばっ気室
ばっ気状態は正常か

活性汚泥は良好か

接触ばっ気槽

透明度は良好か

ろ材の設置は正常か

逆洗装置は正常か

沈澱槽 汚泥の浮遊流出はないか

そ

の

他

各単位装置の水位は正常か

異物、薬物の混入はないか

ポンプ類は正しく作動しているか

ハエやカの発生はないか

槽の水平に著しい異常はないか

三次処理装置は正常か

水温

透視度（ cm以上）
PH（５．８～８．６）
DO（０．３mg/l以上）
SV（１０％～６０％）
亜硝酸性窒素濃度（+）
消毒剤の残量及び放流水との接触

所 見



様式第７号（第２１条関係）

浄化槽保守点検記録表

①欄は「０ 正常です １ 調整しました ２ 部品の交換等の改善を行いました ３ 要観察、次回の保守点検まで様子を見ます ４ 部品の交

換、修理等の改善が必要です」 のうちから該当する数字を記入。

②欄は、①欄に１～４を記入したものについて、現状又は改善内容を記入。

施設名称 浄化槽のメーカー・型式

建築物用途 処理方式

浄化槽設置場所 保守点検業者

浄化槽管理者

浄化槽管理者住所

浄化槽管理士

前回の点検日時 年 月 日 時 処理対象人員 人槽

点検日時 年 月 日 時 ① ②

点

検

項

目

流

入

装

置

導入管 土砂の混入はないか

スクリーン スクリーンに異常はないか

沈砂池 沈砂池の管理は良好か

破砕機 破砕機に異常はないか

流量調整装置
ポンプ作動水位は正常か

計量槽の調整は正常か

ばっ気槽

ばっ気装置に異常はないか

活性汚泥の生成は良好か

均等攪拌しているか

接触ばっ気槽

ろ材の設置は正常か

死水域がないか

生物膜は良好か

逆洗装置は正常か

汚泥の移送は正常か

沈澱槽
越流ぜきに異常はないか

汚泥返送装置は正常か

汚泥濃縮貯留槽
汚泥の排出は正常か

汚泥の搬出は正常か

その他

水平が保持されているか

ポンプ類の作動は正常か

水温

透視度（ cm以上）
PH（５．８～８．６）
DO（１．０mg/l以上）
SV（１０％～６０％）
亜硝酸性窒素濃度（+）
残留塩素濃度（ mg/L）
消毒剤の残量及び放流水との接触

所 見



様式第８号（第２１条関係）

浄化槽清掃記録表

施設名称 浄化槽のメーカー・型式

建築物用途 処理方式

浄化槽設置場所 浄化槽清掃業者

浄化槽管理者

浄化槽管理者住所

巡回要件 ： 定期 ・ 新規契約 ・ 要請 ・ その他（ ）

前回の清掃実施日 年 月 日 時 処理対象人員 人槽

清掃実施日 年 月 日 時 汚泥引抜量 m3

汚泥の搬入先

管

理

者

へ
の

連

絡

事

項

内部設備の破損・変形 無 ・ 有 （その状況 ）

修理の必要性 無 ・ 有 （その状況 ）

使用上の注意 無 ・ 有 （その状況 ）

そ の 他



様式第９号（第２３条関係）

浄化槽保守点検・清掃に関する報告書

年 月 日

下 関 市 長 様

【管理者】

住所

氏名

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号 （ ） －

浄化槽法第８条および第１０条の規定により、この度使用する浄化槽の保守点検

および清掃について、次に掲げるとおりに行ないます。

１ 浄化槽の設置場所

２ 浄化槽の人槽 人槽

３ 保守点検

(1) 浄化槽法第８条の規定により保守点検の技術上の基準に基づき浄化槽の保

守点検を行ないます。また浄化槽の保守点検は使用開始の直前から行ないま

す。

(2) 保守点検業務を委託する業者名

４ 清掃

(1) 浄化槽法第１０条の規定により清掃の技術上の基準に基づき年１回以上の

浄化槽の清掃を行います。

(2) 清掃業務を委託する業者名

業 者 名 住 所 電話番号

業 者 名 住 所 電話番号



様式第１０号（第２３条関係）

浄化槽保守点検・清掃に関する変更報告書

年 月 日

下 関 市 長 様

【管理者】

住所

氏名

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号 （ ） －

わたしの管理（使用）する浄化槽の保守点検・清掃について、次に掲げるとおり

変更しましたので報告いたします。

１ 浄化槽の設置場所

２ 浄化槽の人槽 人 槽

３ 保守点検

(1) 保守点検業務を委託する業者名

(2) 変更年月日

年 月 日

４ 清掃

(1) 清掃業務を委託する業者名

(2) 変更年月日

年 月 日

業 者 名 住 所 電話番号

業 者 名 住 所 電話番号



様式第１１号（第２４条関係）

年 月 日

下 関 市 長 様

浄化槽保守点検・清掃業者

住 所

氏 名

浄化槽の保守点検・清掃委託契約の締結について

別添連絡票のとおり保守点検・清掃の委託契約を締結並びに解約したこと

に相違ありませんので報告いたします。

年 月分

※その月に報告が無い場合は上記の余白に「なし」と記入して提出すること。



様式第１２号（第２４条関係） 　　浄化槽保守点検・清掃契約連絡票（新規契約）
業者名

管理者氏名 設置場所 人槽 型式 処理区分 建築用途 契約理由

（メーカー）
・みなし　　　　　　　　　　
・浄化槽（注２）

（注２）

みなし・浄化槽
新規設置・転入     
その他(           )

みなし・浄化槽
新規設置・転入     
その他(           )

みなし・浄化槽
新規設置・転入     
その他(           )

みなし・浄化槽
新規設置・転入     
その他(           )

みなし・浄化槽
新規設置・転入     
その他(           )

みなし・浄化槽
新規設置・転入     
その他(           )

みなし・浄化槽
新規設置・転入     
その他(           )

みなし・浄化槽
新規設置・転入     
その他(           )

みなし・浄化槽
新規設置・転入     
その他(           )

みなし・浄化槽
新規設置・転入     
その他(           )

みなし・浄化槽
新規設置・転入     
その他(           )

みなし・浄化槽
新規設置・転入     
その他(           )

みなし・浄化槽
新規設置・転入     
その他(           )

みなし・浄化槽
新規設置・転入     
その他(           )

（注1）「契約区分」欄には契約の内容により、保守点検のみ０１、清掃のみ０２、保守点検及び清掃０３　を記入すること。

（注2）「処理区分」及び「契約理由」欄は、該当するものを○で囲むこと。契約理由がその他の場合はその理由を記入すること。

浄化槽番号 契約区分 契約年月日

（注1） 年 月 日



様式第１３号（第２４条関係） 　　浄化槽保守点検・清掃契約連絡票（契約解除）
業者名

管理者氏名 設置場所 人槽 型式 処理区分 建築用途 解約理由

（メーカー）
・みなし　　　　　　　　　　
・浄化槽（注２）

（注２）

みなし・浄化槽
下水道接続・浄化槽解体　
転出・その他(        )

みなし・浄化槽
下水道接続・浄化槽解体　
転出・その他(        )

みなし・浄化槽
下水道接続・浄化槽解体　
転出・その他(        )

みなし・浄化槽
下水道接続・浄化槽解体　
転出・その他(        )

みなし・浄化槽
下水道接続・浄化槽解体　
転出・その他(        )

みなし・浄化槽
下水道接続・浄化槽解体　
転出・その他(        )

みなし・浄化槽
下水道接続・浄化槽解体　
転出・その他(        )

みなし・浄化槽
下水道接続・浄化槽解体　
転出・その他(        )

みなし・浄化槽
下水道接続・浄化槽解体　
転出・その他(        )

みなし・浄化槽
下水道接続・浄化槽解体　
転出・その他(        )

みなし・浄化槽
下水道接続・浄化槽解体　
転出・その他(        )

みなし・浄化槽
下水道接続・浄化槽解体　
転出・その他(        )

みなし・浄化槽
下水道接続・浄化槽解体　
転出・その他(        )

みなし・浄化槽
下水道接続・浄化槽解体　
転出・その他(        )

（注1）「契約区分」欄には契約の内容により、保守点検のみ０１、清掃のみ０２、保守点検及び清掃０３　を記入すること。

（注2）「処理区分」及び「解約理由」欄は、該当するものを○で囲むこと。解約理由がその他の場合はその理由を記入すること。

浄化槽番号 契約区分 解約年月日

（注1） 年 月 日



様式第１４号（第２５条関係）

年 月 日

下 関 市 長 様

浄化槽保守点検業者

住 所

氏 名

浄化槽保守点検実施状況報告書

年度（ 半期）業務実績を下記のとおり報告いたします。

※半期単位に提出してください。

上半期 下半期

月 件 数 月 件 数

４ 10

５ 11

６ 12

７ １

８ ２

９ ３

計

備 考



様式第１５号（第２５条関係）

年 月 日

下 関 市 長 様

浄化槽清掃業者

住 所

氏 名

浄化槽清掃実施状況報告書

年度（ 半期）業務実績を下記のとおり報告いたします。

※半期単位に提出してください。

上半期 下半期

月 件 数
運搬汚泥量

Kl
月 件 数

運搬汚泥量

Kl

４ 10

５ 11

６ 12

７ 1

８ ２

９ ３

計

運搬汚泥投入先

備 考



様式第１６号（第２５条関係）

浄化槽汚泥収集運搬記録表

年 月 日

下 関 市 長 様

浄化槽清掃業者 住所

氏名

年 月分

日 曜 清 掃 収 集 区 域 収集運搬台数 備 考

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

３１

合 計 台



様式第１７号（第２７条関係）

（ － ）

第 号

年 月 日

様

下関市長 □印

浄化槽の適正な維持管理について（指導）

あなたが管理している浄化槽は、 年 月 日、社団法人山口

県浄化槽協会の法定検査を受けられましたが、その結果不適正と判定され

ております。

下記２記載の事項について改善すべきと認められますので、浄化槽法第

１２条第１項の規定に基づき速やかに改善を行うよう指導いたします。

なお、改善措置が完了した場合は同封の改善報告書を速やかに提出して下

さい。

記

１ 浄化槽の所在

２ 改善すべき事項



様式第１８号（第２７条関係）

浄化槽の改善に関する報告書

下関市長 様

年 月 日

浄化槽管理者

住所

氏名

年 月 日付 第 号でありました浄化槽の改善に関す

る指導について、下記のとおり改善を完了しましたので報告します。

記

１ 浄化槽の所在

２ 改善の状況

３ 改善完了日 年 月 日

改善すべき事項 改善した内容（詳細に）


