
フリー

（全１３枚のうち１枚目）

図
 名

縮尺

図
 番

係 長課 長 係 課長補佐

件
　
名

作図年度

下関市上下水道局

設計図

別図１

綾羅木中継ポンプ場平面図、位置図

2025

綾羅木中継ポンプ場№1-2汚水ポンプ取替業務　

：実施場所

平 面 図

位 置 図

綾羅木中継
ポンプ場



フリー

 地下５階、４階、３階平面図

（全１３枚のうち２枚目）

図
 
名

縮尺

下関市上下水道局
図
 番

課 長 係 課長補佐

件
　
名

係 長

設計図

作図年度

別図２

2025

1
55

0

1
55

0

1
55

0

20
0
0

2
00

0

2
00

0

6
7
00

21
5
0

21
5
0

21
5
0

1
62

0

1
00

0

21
0
0

21
0
0

50
0

2
10

0

6
0
0

18
0
0

18
0
0

18
0
0

1
73

0
5
5
0

1
90

0

1
90

0

78
00

1
35

0

35
0
0

35
0
0

35
0
0

36
50

1000 7300 700 6000 1000 1000 7500 500 6500 800 7700 500 6500 6000

500 500 200 500 500 500 500 500 1235 1265 1900 3100 750 950 1600 3200 500 300 1435 1265 1900 3100

50
0

50
0

50
0

Ｄ

24
7
0

24
7
0

20
0
0

100 800 500

5
0
00

5
0
00

5
0
00

2
0
00

2
0
00

53
0

53
0

Ｃ

13
0
0

13
0
0

1
62

0

18
0
0

14
0
0

14
0
0

12
0
0

2
10

0

60
0
0

16
0
0

60
0
0

16
0
0

60
0
0

1
60

00

72
0

14
0
0

14
0
0

1
73

0

1
73

0

5
5
0

5
5
0

13
00

13
00

Ｂ

1
35

0

1
35

0

2500 3500

5
00

0

5
00

0

5
00

0

36
50

36
50

20
0
0

Ａ

5
00

5
00

5
00

500 8000 7000 6000 500 8000 7000 6000 500 8000 7000 6000

４ ４ ４１ ２ １ ２ １ ２３ ３ ３

Ｂ ＢＣ Ｃ

Ｂ Ｃ

ポンプ室

ＡＡ

UPUP UP

DN DN

Ｂ Ｂ ＢＣ Ｃ Ｃ

 地下４階平面図  地下３階平面図

床排水ポンプ

φ300 DCIP

φ300 DCIP

ポンプ井

流出ゲート

流出ゲート

ポンプ井連絡ゲートφ350 DCIP

φ250 DCIP

ポンプ井

φ250 DCIP

φ300 DCIP

No.2-2汚水ポンプ

No.2-1汚水ポンプ

No.1-1汚水ポンプ

No.2-2汚水ポンプ吐出弁

φ300 DCIP

No.2-1汚水ポンプ吐出弁

φ350 DCIP

φ250 DCIP

No.1-2汚水ポンプ吐出弁

No.1-1汚水ポンプ吐出弁

φ250 DCIP

φ150 VU 脱臭ダクト 流出ゲート

φ600 DCIP

No.2-1汚水ポンプ
  吐出弁開閉機

圧送管用仕切弁

φ600 DCIP

配管室

圧送管用仕切弁

ポンプ井連絡ゲート

No.2-1汚水ポンプ
  電動機

100A SGPW 床排水管

流出ゲート

19
0
0 No.1-1汚水ポンプ

  中間部軸受

  吐出弁開閉機
No.1-1汚水ポンプ

φ600 DCIP

  吐出弁開閉機
No.1-2汚水ポンプ

φ500 DCIP

電動機室

φ500 DCIP

  電動機
No.1-1汚水ポンプ

 地下５階平面図

綾羅木中継ポンプ場№1-2汚水ポンプ取替業務　

：実施場所

  中間部軸受
No.1-2汚水ポンプ

No.1-2汚水ポンプ
No.1-2汚水ポンプ

  電動機



フリー

（全１３枚のうち３枚目）

図
 名

縮尺

図
 番

係 長課 長 係 課長補佐

件
　
名

下関市上下水道局

設計図

作図年度

別図３

 地下２階、１階平面図

2025

電
気

設
備

500 2001535 3165 3100 7000 6000 6000 6000 6000 6800 200 500

400 11600 400

5
0
0

5
0
0

7
00

Ｄ 2
00

2
05

0

2
05

0

2
2
25

42
0

2
5
0

5
00

0

48
00

20
0
0

20
0
0

2500

2
32

5

9
50

Ｃ 40
0

2
15

0

12
0
0

6
00

2
10

0

2
10

0

1
20

0

6
0
00

6
0
00

16
00

0

3
0
0

15
60

0

18
00

18
00

9
00

Ｂ

1
9
00

10
00

3
50

4
80

0

50
0
0

40
0
0

40
0
0

2
00

Ａ 7
00

50
0

50
0

4900 3100 2000

8000 7000 6000 6000 6000 6000 7000

500 46000 500

４ ７１ ２ ５ ６ ８３

3500 3000 3000 6000 6000 6000 5500 1500 2500

1500 1500

5
0
0

5
0
0

Ｄ

10
0
0

2
50

0

1
00

0

5
00

0

3
00

0

2
50

0

1
50

0

Ｃ

1
50

0

3
50

0

1
5
00

6
0
00

16
00

0

3
0
00

2
5
00

Ｂ

25
00

50
0
0

50
0
0

25
0
0

Ａ

50
0

50
0

1500 5500400

8000 7000 6000 6000 6000 6000 7000

500 46000 500

４ ７１ ２ ５ ６ ８３

Ｂ Ｃ

上部搬入口

ＡＡ

上部搬入口

UPDN UP

搬入口
DN

Ｂ Ｃ

Ｂ Ｃ

ＡＡ 上部搬入口

搬入口

UP

UP UP

DN

DN

Ｂ Ｃ

給気
消音室消音室

排気 発電機室

搬出入室

排気消音室

給気
消音室

搬入口

シャッター

廊下

 地下１階平面図

 地下２階平面図

φ
4
0
0

電磁流量計

φ600 DCIP

φ
4
00

φ600 DCIP 吸着塔 脱臭ファン

ミストセパレータ

給水ユニッット

脱臭換気ファン室

冷却水槽

流入ゲート

緊急遮断ゲート

流入ゲート

綾羅木中継ポンプ場№1-2汚水ポンプ取替業務　

：搬出箇所



フリー

（全１３枚のうち４枚目）

(将来)

図
 名

縮尺

下関市上下水道局
図
 番

係 長課 長 係 課長補佐

件
　
名

別図４

作図年度

設計図

 A-A断面図

2025

3600 5700 1500 2500

600600 5003000

18
00

18
00

5
0
0

4
40

0

22
0
0

2
60

0

3
00

0

3
5
50

3
5
50

25
0
0

13
50

95
0

9
9
00

3
7
00

4
50

0

4
55

0

50
00

80
0

4
50

4
90

0

44
0
0

4
2
50

4
2
50

2
7
60

0

1
89

00

5
00

0

5
00

0
3
6
00

19
0
0

19
0
0

1
55

0

8
0
0

6
50

0

1
20

0

1
0
0

1
5
00

1
0
0

500 5005003000 1900 3100 2500 3500

1000 7300 700 6000 1000 30000 1000

8000 7000 6000 6000 6000 6000 7000

500 50046000

▽RFL CON天 +15.600 ▽RFL CON天 +15.600

排気

消音室
▽G.L +13.000

搬入口▽+12.350 ▽+12.350
▽1FL CON天 +12.050 ▽1FL CON天 +12.050

給気排気
消音室消音室

▽+7.850
▽1BFL2 CON天 +7.550 ▽+7.550 ▽G.L +7.500搬入口 ▽+7.250 ▽1BFL1 CON天 +7.050

▽+5.950

緊急遮断ゲート
\U+03C6600 DCIP

▽+3.650(将来)

▽2BFL CON天 +2.650 ▽+2.650 ▽2BFL CON天 +2.650

\U+03C6500 DCIP
(将来)

▽-0.550

▽-1.300
▽3BFL CON天 -1.600 ▽3BFL CON天 -1.600

▽-5.850

▽-6.400▽4BFL CON天 -6.600 ▽4BFL CON天 -6.600

S
US

分水桝

▽ HWL-8.220
着水井

▽-8.900▽-9.400▽-9.600

▽-10.200

▽5BFL CON天 -13.100

ポンプ室

▽-12.500

ポンプ井
▽-9.600

沈砂池

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

φ150 VU 脱臭ダクト

φ
3
00

 
DC

I
P

流出ゲート

No.3し渣搬出機 沈砂掻揚機

沈砂機械室
流水トラフ

搬出入室

排気消音室

発電機室

操作室
玄関ホール 換気ファン室

脱臭換気ファン室 流入ゲート

自動除塵機

歩廊

No.1し渣搬出機

配管室

電動機室

歩廊

φ
50

0

φ600 DCIP

電気室

No.2-2汚水ポンプ吐出弁

No.2-2汚水ポンプ

φ300 DCIP

綾羅木中継ポンプ場№1-2汚水ポンプ取替業務　



フリー

（全１３枚のうち５枚目）

図
 名

縮尺

下関市上下水道局
図
 番

係 長課 長 係 課長補佐

件
　
名

作図年度

設計図

別図５

 B-B、C-C断面図

2025

電気設備

46
5
0

46
5
0

54
50

54
50

10
0

10
0

80
0

80
0

49
0
0

49
0
0

4
25

0

4
25

0

2
76

0
0

2
76

0
0

50
0
0

50
0
0

1300 1300 1300

65
0
0

65
0
0

1
50

0

1
50

0

1
00

1
00

3650 1350 550 1730 2100 1620 4000 1000 900 1800 2100 1200 950 2000 2050

1000 15000 1000 1000 15000 1000

5000 6000 5000 5000 6000 5000

500 500500 50016000 16000

Ｂ Ｄ Ｂ ＤＡ ＡＣ Ｃ

▽G.L +13.000 ▽G.L +13.000

▽水上 ▽水上 ▽水上▽水上

▽1BFL2 CON天 +7.550 ▽1BFL2 CON天 +7.550

▽+5.950

電磁流量計
(既設)
▽+3.650

▽2BFL CON天 +2.650 ▽+2.650 ▽2BFL CON天 +2.650

▽-0.550

▽-1.300 ▽-1.300
▽3BFL CON天 -1.600 ▽3BFL CON天 -1.600

(既設)

▽-5.850

▽4BFL CON天 -6.600 ▽-6.600 ▽4BFL CON天 -6.600

▽-12.500
▽-12.900 ▽-12.900▽5BFL CON天 -13.100 ▽5BFL CON天 -13.100

No.1-1汚水ポンプ
(既設)

No.1-2汚水ポンプ 床排水ポンプ
(既設) (既設) (既設)

 Ｂ－Ｂ断面図  Ｃ－Ｃ断面図

電動機室

No.1-2汚水ポンプ
  電動機 (既設)

No.1-1汚水ポンプ
  電動機 (既設)

脱臭換気ファン室

  中間部軸受 (既設)
No.1-1汚水ポンプ

配管室

  中間部軸受 (既設)
No.1-2汚水ポンプ

No.2-1汚水ポンプ
  電動機 (既設)

No.2-2汚水ポンプ

No.2-1汚水ポンプ

ポンプ室

配管室
φ600 DCIP

圧送管用仕切弁

φ
3
50

 
DC

IP

φ
3
00

 
DC

IP

φ
25

0
 D

CI
P

φ
2
5
0 

D
CI

P
φ

60
0

φ
50

0

ポンプ室

φ600 DCIP

φ500 DCIP
電動機室

脱臭換気ファン室

φ600 DCIP

φ400

綾羅木中継ポンプ場№1-2汚水ポンプ取替業務　

：実施場所



フリー

（全１３枚のうち６枚目）

図
 名

縮尺

下関市上下水道局
図
 番

係 長課 長 係 課長補佐

件
　
名

作図年度

設計図

別図６

2025

綾羅木中継ポンプ場№1-2汚水ポンプ取替業務

 既設ポンプ外形寸法図

既設ポンプ外形寸法図



フリー

（全１３枚のうち７枚目）

図
 名

縮尺

下関市上下水道局
図
 番

係 長課 長 係 課長補佐

件
　
名

作図年度

設計図

別図７

2025

綾羅木中継ポンプ場№1-2汚水ポンプ取替業務

 既設上部軸受構造図

既設上部軸受構造図



フリー

（全１３枚のうち８枚目）

図
 名

縮尺

下関市上下水道局
図
 番

係 長課 長 係 課長補佐

件
　
名

作図年度

設計図

2025

別図８

綾羅木中継ポンプ場№1-2汚水ポンプ取替業務

 既設中間部軸受構造図

既設中間部軸受構造図



フリー

（全１３枚のうち９枚目）

図
 名

縮尺

下関市上下水道局
図
 番

係 長課 長 係 課長補佐

件
　
名

作図年度

設計図

2025

綾羅木中継ポンプ場№1-2汚水ポンプ取替業務

別図９

 既設ポンプ全体据付寸法図

既設ポンプ全体据付寸法図



フリー

（全１３枚のうち１０枚目）

図
 名

縮尺

下関市上下水道局
図
 番

係 長課 長 係 課長補佐

件
　
名

作図年度

設計図

2025

綾羅木中継ポンプ場№1-2汚水ポンプ取替業務

別図１０

 既設電動機外形図

既設電動機外形図



フリー

（全１３枚のうち１１枚目）

図
 名

縮尺

下関市上下水道局
図
 番

係 長課 長 係 課長補佐

件
　
名

作図年度

設計図

2025

綾羅木中継ポンプ場№1-2汚水ポンプ取替業務

別図１１

 既設ラック・ダクト断面図

既設ラック・ダクト断面図



フリー

（全１３枚のうち１２枚目）

図
 名

縮尺

下関市上下水道局
図
 番

係 長課 長 係 課長補佐

件
　
名

作図年度

設計図

2025

綾羅木中継ポンプ場№1-2汚水ポンプ取替業務

 既設配管・配線図_01

既設配管・配線図_01

別図１２



フリー

（全１３枚のうち１３枚目）

図
 名

縮尺

下関市上下水道局
図
 番

係 長課 長 係 課長補佐

件
　
名

作図年度

設計図

2025

綾羅木中継ポンプ場№1-2汚水ポンプ取替業務

 既設配管・配線図_02

既設配管・配線図_02

別図１３


